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CENTRALITA DE INCENDIOS
CENTRAL DETECCION MONOXIDO

DETECTOR OPTICO ANALOGICO
DETECTOR OPTICO ANALOGICO
(TECHO)

DETECTOR OPTICO TERMICO

DETECTOR MONOXIDO

PULSADOR DE ALARMA

SIRENA INTERIOR

SIRENA EXTERIOR
MODULO CONTROL M701 (SALIDA DE
TENSION 24V.)

MODULO MONITOR M710
MODULO MONITOR M720 (2 ENTR.)

FUENTE DE ALIMENTACION
BOTELLA EXTINCION (EN F. TECHO)
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Observaciones-modificaciones

Revision Fecha
I
Asunto INSTALACIONES MECANICAS
BASQUE CULINARY CENTER
Solicitante .
Cliente BASQUE CULINARY CENTER
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